Steuergerate

fur Einleitungsanlagen

Die in diesem Kapitel beschriebenen Gerate werden zur zeit- oder
impulsabhangigen Steuerung von intermittierend betriebenen Ein-
leitungszentralschmieranlagen mit Kolbenverteilern eingesetzt.

Die Ubersicht auf Seite 2 zeigt die verfugbaren Steuergerite fir Ein-
leitungsanlagen mit ihrem Funktionsumfang.

Funktion

Die Aufgabe der Gerate besteht darin, in bestimmten Zeitabstanden
eine Schmierung auszulosen. Darlber hinaus verfugen die Gerate
{iber eine Reihe von Funktionen, die zur Steuerung und Uberwachung
der Schmieranlage notwendig sind. Der Umfang dieser Funktionen
hangt vom Geratetyp ab.
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Ubersicht der Steuergerite fiir Einleitungsanlagen

Bezeichnung Kurzbeschreibung

E/XZT2A02

Impulsgeber/zéhler mit einstellbarer Pausenzeit, Pausenzeitverlangerung,

Druckaufbau-, Druckabbau- und Fllstandstberwachung

E/XZT2A05

Impulsgeber/zéhler mit einstellbarer Pausenzeit, Pausenzeitverlangerung,

Druckaufbau-, Impuls- und Flllstandstiberwachung

E/XZT2A07

Impulsgeber/zéhler mit einstellbarer Pausenzeit, Pausenzeitverlangerung,

Druckaufbau- und Fllstandsiberwachung, Flllstandsvorwarnung

16Z36-20

Impulsgeber/zéhler mit einstellbarer Pausenzeit, Druckaufbau- und

Druckabbaulberwachung sowie einstellbarer Nachlaufzeitl

1GZ36-20-56

16Z38-30

wie 16Z36-20, Fillstandsiiberwachung mit Offnerkontakt
(Drahtbruchliberwachung)

Impulsgeber/zéhler mit einstellbarer Pausenzeit und Druckaufbautiberwa-

chung, Fiillstandsiiberwachung mit Offnerkontakt (Drahtbruchiiberwachung)

16Z38-30-51

16Z51-20-S3

wie 16Z38-30, Fullstandsiiberwachung mit SchlieBerkontakt

Impulsgeber/zahler mit einstellbarer Pausenzeit, Pausenzeitverlangerung,

Druckaufbau- und Druckabbauliberwachung ,einstellbarer Nachlaufzeit
sowie zuschaltbarem Netzausfallspeicher

Unsere Steuergerdte entsprechen den allgemein gdltigen Normen.

Bei allen aufgefiihrten Geraten kann fir
jeden Eingang einzeln festgelegt werden,
ob ein Offner- oder SchlieRerkontakt ver-
wendet wird.

Der Schmierzyklus
Ein Schmierzyklus besteht aus der Kontakt-
zeit (Schmiervorgang) und der Pausenzeit (TP).

Die Pausenzeit

Die Pausenzeit ist die Zeit zwischen zwei
Kontaktzeiten. Die Lange der Pause kann
grundsatzlich auf zwei Arten bestimmt
werden, woraus sich zwei unterschiedliche
Betriebsarten (BA) der Steuergerate ergeben
(Impulsgeber oder Impulszahler).

Die Betriebsart kann am Gerat manuell
eingestellt werden.

Pausenzeitverlangerung

Bei manchen Geraten kann in der Betriebs-
art Impulsgeber der Eingang I3 zum Stoppen
und Freigeben des Pausenablaufs genutzt
werden. Bei anliegender Spannung bleibt der
Pausenablauf unterbrochen.

Betriebsart Impulsgeber

In dieser Betriebsart wird die Lange der
Pause vom Gerat selbst bestimmt, indem
das Gerat in vom Bediener vorgegebenen
Zeitabstanden eine Kontaktzeit startet.

Betriebsart Impulszahler

In dieser Betriebsart wird die Pausenzeit
von der Maschine bestimmt, die wahrend
ihres Betriebes Impulse an das Steuergerat
sendet. Die am Maschinenkontakt (MK
oder MKPV) eingehenden Impulse werden
vom Steuergerat gezahlt und nach einer
voreingestellten Anzahl von Impulsen wird
eine Kontaktzeit gestartet. Die Anzahl der
zu zahlenden Impulse kann vom Bediener
festgelegt werden.

Impulstiberwachung

Bei Geraten mit Impulsiiberwachung (nur

in der Betriebsart Impulszahler) wird neben
dem Maschinenkontakt MK hzw. MKPV noch
ein zweiter Maschinenkontakt (MKUe) einge-
setzt. Beide Eingange werden abwechselnd
abgefragt. Sollte zwischen zwei Impulsen am
Kontakt MK/MKPV kein Impuls am Kontakt
MKUe eingehen, wird eine Storungsmeldung
ausgegeben.

Die Kontaktzeit

Nach Ablauf der Pausenzeit wird vom Steu-
ergerat der Schmiervorgang eingeleitet, der
auch als Kontaktzeit bezeichnet wird. Die
Kontaktzeit setzt sich zusammen aus der
Uberwachungszeit (TU) und der Pumpen-
nachlaufzeit (TN).

Druckaufbauliberwachung

Wahrend der Kontaktzeit wird zunachst der
Pumpenmotor gestartet und der fir die
Schmierung notwendige Druck aufgebaut.
Dieser Vorgang wird von einem Druckschal-
ter (DS) Uberwacht. Der entsprechende
Druck muss innerhalb der Uberwachungszeit
erreicht werden, ansonsten wird die Pumpe
abgeschaltet und eine Storungsmeldung wird
ausgegeben.

Auf eine Druckaufbaulberwachung kann
verzichtet werden, indem die Anschlussklem-
men ,+“ und 12 Uberbrickt werden. In dem
Fall arbeitet das Gerat mit einer Kontaktzeit,
die gleich der Pumpennachlaufzeit ist.

Uberwachungszeit TU

Die Uberwachungszeit ist ein Zeitfenster fiir
den Druckaufbau durch die Pumpe. Wird der
notwendige Druck innerhalb der Uberwa-
chungszeit erreicht, wird diese abgebrochen.
AnschlieBend wird die Pumpennachlaufzeit
gestartet. Die Uberwachungszeit ist in der
Regel fest eingestellt und kann vom Bediener
nicht verandert werden.

Pumpennachlaufzeit

Die Pumpennachlaufzeit ist ein Zeitraum,

in dem die Pumpe nach Erreichen des
erforderlichen Druckes in den Schmier-
mittelleitungen noch weiter lauft, um auch
bei sehr grofen Zentralschmieranlagen alle
Schmierstellen zuverlassig mit Schmierstoff
ZU versorgen.

Pumpenlaufzeitbegrenzung
Die Pumpenlaufzeit (TL) ist prinzipiell durch
die Uberwachungszeit begrenzt.

Druckabbauliberwachung

Die Druckabbaulberwachung erfolgt bei ei-
nigen Geraten mit Hilfe eines zweiten Druck-
schalters (DS2), der zum Ende der Pausen-
zeit abgefragt wird. Ist der Druckschalter zu
diesem Zeitpunkt noch nicht geschlossen
bzw. geoffnet, wird eine Storungsmeldung
ausgegeben.

1-1700-4-DE



Steuergerate fiir Einleitungsanlagen

Flllstandsliberwachung

Neben dem Druckaufbau wird vom Steuer-
gerat auch der Flllstand des Schmiermittel-
vorratsbehalters mit Hilfe eines Fullstands-
schalters (WS) tiberwacht. Dieser Schalter
kann entweder als Offner oder als SchlieBer
ausgelegt sein, was bei der Auswahl der
Steuergerate zu berlcksichtigen ist.

Sobald der Fullstand des Vorratsbehalters
unter den Mindeststand fallt, wird der Funk-
tionsablauf der Schmieranlage angehalten
und eine Storungsmeldung ausgegeben.

Ist der Fiillstandsschalter als Offner aus-
gelegt, werden die zum Fullstandsschalter
fihrenden Signalkabel gleichzeitig auf Draht-
bruch Uberwacht.

Fillstandsvorwarnung

Einige Gerate dieser Gruppe sind mit der
Funktion Flllstandsvorwarnung ausgestattet.
Sinkt das Schmiermittelniveau im Behalter
auf ,Reserve” ab, offnet der Vorwarnkontakt
des Flllstandsschalters (WS_V). Das Relais
d3 zieht an und meldet Vorwarnung; die
Ubrigen Funktionen werden nicht beeinflusst,
d.h., das Gerat bleibt in Betriebsbereitschaft
und der Funktionsablauf geht weiter.

Automatische Schmiermittelnachful-
lung

An einige Gerate konnen zwei Flllstands-
schalter (WS_L und WS_H) angeschlossen
werden, um eine automatische Schmier-
mittelnachflllung zu steuern. Sinkt das
Schmiermittelniveau im Vorratsbehalter
unter den Mindeststand, wird durch das
Relais d3 ein Ventil oder eine Pumpe an-
gesteuert, die solange neues Schmiermittel
nachflllt, bis der Maximalpegel erreicht ist.
Sollte die automatische Schmiermittelnach-
fullung ausfallen, d.h., der Mindestfllstand
bleibt langere Zeit unterschritten, wird eine
Storungsmeldung ausgegeben.

Netzausfallspeicher (EEPROM)

Der Netzausfallspeicher speichert im Falle
einer Unterbrechung der Spannungsver-
sorgung des Steuergerates wichtige Daten,
wie die Restpausenzeit oder eine Storungs-
meldung. Damit kann je nach Geratetyp der
Funktionsablauf beim nachsten Einschalten
fortgesetzt werden, bzw. Storungsmeldungen
gehen nicht verloren.
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Betrieb

Einschalten

Das Gerat wird durch Zuschalten der
Betriebsspannung eingeschaltet. Wenn die
Betriebsspannung korrekt anliegt, leuchtet
die grine Betriebsspannungs-LED.

Das Zu- und Abschalten der Betriebsspan-
nung muss sprunghaft erfolgen.

Vorschmierung

Mit jedem Einschalten des Gerates wird eine
Vorschmierung ausgeldst (Ausnahme: Gerate
mit Netzausfallspeicher). Der Pumpenmotor
wird eingeschaltet und das Stormelderelais
d2 wird erregt. Eine Vorschmierung verlauft
wie eine normale Kontaktzeit.

Pausenzeit

Nach Ablauf der Vorschmierung wird das
Relais d1 entregt und damit der Pumpen-
motor ausgeschaltet. AnschlieRend wird der
eingestellte Wert flr die Pausenzeit gelesen
und der Pausenablauf gestartet. Im weiteren
Verlauf wechseln sich Kontaktzeit und Pause
in steter Folge ab.

Kontaktzeit (Schmiervorgang)

Die Kontaktzeit wird nach Ablauf der Pau-
senzeit gestartet. Sie setzt sich aus der Zeit
bis zum Druckaufbau und der Nachlaufzeit
zusammen. Mit Beginn der Kontaktzeit wird
das Relais d1 und damit der Pumpenmotor
eingeschaltet. Sobald der notwendige Druck
erreicht ist, wird die Uberwachungszeit
abgebrochen und die Pumpennachlaufzeit
gestartet. Am Ende der Nachlaufzeit beginnt
eine neue Pausenzeit.

Relais d2 im Normalbetrieb

Bei anliegender Betriebsspannung und
ungestortem Betrieb ist das Relais d2 immer
erregt.

Zwischenschmierung

Durch das kurzzeitige Betatigen der @—
Taste wahrend der Pause kann eine
Zwischenschmierung ausgelost werden.
Die Zwischenschmierung verlauft wie eine
normale Kontaktzeit.

Ausschalten
Das Gerat wird ausgeschaltet, indem es von
der Betriebsspannung getrennt wird.

Wiederbereitschaftszeit
Nach dem Ausschalten muss das Gerat
einige Zeit ausgeschaltet bleiben damit alle

internen Spannungen abgebaut werden.

Andern von Parametern und Wechsel
der Betriebsart

Eine Anderung der Betriebsart wird erst
nach dem Aus- und Wiedereinschalten

des Gerates wirksam. Eine Anderung von
Parametern, wie z.B. der Pausenzeit wird mit
Beginn der nachsten Pause wirksam.

Storungsanzeigen

Bei Bei einer Storung leuchtet die Storungs-
LED und auf dem Display blinkt das Symbol
fur den entsprechenden Eingang.

Fehlender Druckaufbau

Mit dem Beginn einer Kontaktzeit wird

die Uberwachungszeit gestartet. Spricht
innerhalb dieser Zeit der Druckschalter DS
nicht an, werden anschlieBend die Relais d1
und d2 entregt, was zum Abschalten des
Pumpenmotors und zum Aufleuchten der
Storungs-LED flhrt. Gleichzeitig blinkt auf
dem Display das Symbol fur den Eingang
von DS.

Kein Druckabbau

Der Druckabbau wird bei manchen Geraten
durch einen zweiten Druckschalter (DS2)
Uberwacht. Die Abfrage des Sensors erfolgt
am Ende einer Pausenzeit. Ergibt die Abfra-
ge, dass kein Druckabbau stattgefunden hat,
wird der Funktionsablauf angehalten und
eine Storungsmeldung ausgegeben. Auf dem
Display blinkt das Symbol fir den Eingang
von DS2.

Flllstandsvorwarnung

Bei Geraten mit Fullstandsvorwarnung wird
in dem Fall, wenn der Fllstand im Schmier-
mittelbehalter auf ,Reserve” absinkt, das Re-
lais d3 erregt, wodurch eine angeschlossene
Warnlampe aufleuchtet. Der Funktionsablauf
wird dadurch nicht beeinflusst, d.h., das
Steuergerat bleibt in Betriebsbereitschaft
und der Funktionsablauf geht weiter.

Geringer Fillstand

Wenn der Fllstand im Schmiermittelbe-
halter zu weit absinkt,schlieBt bzw. offnet
der Fullstandsschalter WS, was eine Unter-
brechung des jeweiligen Funktionsablaufs
bewirkt. Die Relais d1 und d2 werden
entregt und die Storungs-LED leuchtet auf.
Gleichzeitig blinkt auf dem Display das Sym-
bol fir den Eingang von WS.
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Ausfall der automatischen Schmier-
mittelnachfiillung

Bei Geraten mit automatischer Schmiermit-
telnachfillung wird eine Storungsmeldung
ausgegeben, wenn der Mindestfillstand
langere Zeit unterschritten bleibt.

Das Relais d2 wird entregt, die Storungs-
LED leuchtet auf und es blinkt auf dem Dis-
play das Symbol fir den Eingang von WS_L.
Der Funktionsablauf wird angehalten.

Fehlende MK-Impulse

Bei Geraten mit Impulsiiberwachung (nur

in der Betriebsart Impulszahler) werden

die Maschinenkontakte MK bzw. MKPV und
MKUe wechselseitig abgefragt. Sollte zwi-
schen zwei Impulsen am Kontakt MK/MKPV
kein Impuls am Kontakt MKUe eingehen,
wird eine Storungsmeldung ausgegeben und
auf dem Display blinkt das Symbol flir den
Eingang von MKUe.

Andersherum blinkt das Symbol fir den
Eingang von MK/MKPV, wenn zwischen zwei
Impulsen am Kontakt MKUe kein Impuls am
Kontakt MK/MKPV eingegangen ist.

Relais d2 im gestorten Betrieb

Beim Auftreten einer Storung wird das Relais
d2 entregt und der Funktionsablauf wird
unterbrochen.

Loschen einer Storungsmeldung

Eine Storungsmeldung kann nur durch
Dricken der @—Taste, wodurch eine Zwi-
schenschmierung ausgelost wird, bzw. durch
das Unterbrechen der Betriebsspannung
geloscht werden.

Bei Geraten mit Netzausfallspeicher kann die
Storungsmeldungnur durch Dricken der
(®)-Taste geldscht werden.

Eine Flllstandsschalter-Storungsmeldung
kann nur dann geloscht werden, wenn geni-
gend Schmiermittel nachgefillt worden ist.

Loschen Sie eine Storungsmeldung erst,
wenn die Storungsursache beseitigt worden
ist.

E/XZT2A02

Betriebsarten

Das Steuergerat E/XZT2A02 kann als Im-
pulsgeber (Betriebsart B) oder Impulszihler
(Betriebsart D) eingesetzt werden.

Funktionsumfang

Das E/XZT2A02 verflgt tber die folgenden
Funktionen:

¢ einstellbare Pausenzeit

e einstellbare Uberwachungszeit

e einstellbare Pumpennachlaufzeit

e Pumpenlaufzeitbegrenzung

e Druckaufbauuberwachung

e Druckabbautiberwachung (SchlieRer)

e Flllstandstberwachung (SchlieRer)

e Pausenzeitverlangerung

Die eingestellten und einstellbaren Parameter
zeigt die Tabelle auf Seite 5.

Beachten Sie wichtige Informationen zum
Produktgebrauch auf dem Rickumschlag.

Anschlussschema E/XZT2A02

Brickenklemmen fiir Betriebsspannungsbereich

Flllstandsschalter (Darstellung: Behalter gefiillt)
Druckschalter (Druckaufbautiberwachung)
Druckschalter (Druckabbauliberwachung),

Nutzkontakt fiir Schmiermittelférderpumpe (SMFP)

T T T | L1/N = Betriebsspannung
B1/B2 =
@ E \ (Darstellung: 200...240 V)
WS DS % DS2 DK WS =
DS =
DS2 =
Darstellung: Druck abbgebaut
| T | DK = Drucktaster
| SEA ‘ | ‘ | ’ | ’ | ‘ ‘ 1. Zwischenschmierung
I-dz l\J + kb ok o+ = B o+ = s 2. Storun.g losEhen
PV = Pausenzeitverlangerung
EXZT2A02 200...240V AC + = +24V DC-Ausgang
. 8 B N - g - = 0V DC-Ausgang
|— I1 -l I1 I2 |— | -l I rl/'l rz/'l
[ | [ [ [swe 5
1 d2 Wechslerkontakt, Kommandostrecke
Ruhekontakt: Storungsanzeige (StA)
[ Arbeitskontakt: Betrieb OK
- K sL1 Signalleuchte fiir ,PUMPE EIN*
PE— @ st SLZQE SL2 Signalleuchte fur ,STORUNG"
_i P! K Pumpenmotorschiitz
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E/XZT2A05

Betriebsarten

Das Steuergerat E/XZT2A05 kann als Impulsgeber (Betriebsart B)
oder Impulszahler (Betriebsart D) eingesetzt werden.

Funktionsumfang

Das E/XZT2A05 verfligt tber die folgenden Funktionen:
¢ einstellbare Pausenzeit

e einstellbare Uberwachungszeit

e einstellbare Pumpennachlaufzeit

e Pumpenlaufzeitbegrenzung

e Druckaufbautberwachung

e Flllstandsiiberwachung (Offner)

e Pausenzeitverlangerung

¢ |mpulstberwachung

Die eingestellten und einstellbaren Parameter zeigt die Tabelle.

Einstellbare und voreingestellte Parameter (E/XZT2A02 und E/XZT2A05)

Bezeichnung Kurzzeichen Voreinstellung Einheit Einstellbereich Einheit
Betriebsart BA B B (Impulsgeber)
D (Impulszahler)
Pausenzeit TP 10 Sekunden 01 E Q0 - 99 E 04 (BA: B) Sekunden
01 E 00 - 99 E 04 (BA: D) Impulse
Uberwachungszeit TU 60 Sekunden 01 EQO0 - 99 E 04 Sekunden
Nachlaufzeit N 15 Sekunden 01EO00-25E00 Sekunden
Anschlussschema E/XZT2A05
T T T | L1/N = Betriebsspannung
DA\ B1/B2 = Briickenklemmen fiir Betriebsspannungsbereich
N — (Darstellung: 200...240 V)
WS DS MKPV MKUe DK WS = Flllstandsschalter (Darstellung: Behélter gefilllt)
DS = Druckschalter (Druckaufbautiberwachung)
MKPV = Maschinenkontakt/Pausenzeitverlangerung
MKUe = Maschinenkontakt (Impulsiiberwachung)
[ DK = Drucktaster
T 1. Zwischenschmierung
’ S]‘A ‘ | | ’ ‘ ‘ ‘ | ’ ‘ 2. Storung loschen
I + = +24V DC-Ausgang
- = 0V DC-Ausgang
EXZT2A05 200...240V AC
L B B, N C & dil = Nutzkontakt fiir Schmiermittelférderpumpe (SMFP)
| S NN e B d2 = Wechslerkontakt, Kommandostrecke
‘ ‘ ‘ | | ‘ ‘ ‘ ’ SMFP ‘ WTE2 Ruhekontakt: Storungsanzeige (StA)
L | ' | Arbeitskontakt: Betrieb OK
d3 = Nutzkontakt fiir Anzeige Impulsfehler (WTE2)
L
11— K[| SL1 = Signalleuchte fir ,PUMPE EIN®
N SL2 = Signalleuchte fir ,STORUNG"
E5@ st SLZQE sL3 SL2 = Signalleuchte fiir ,IMPULSFEHLER"
= K = Pumpenmotorschtitz
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E/XZT2A07

Betriebsarten

Das Steuergerat E/XZT2A07 kann als Impulsgeber (Betriebsart B)
oder Impulszahler (Betriebsart D) eingesetzt werden.

Funktionsumfang

Das E/XZT2A07 verfugt Uber die folgenden Funktionen:

¢ einstellbare Pausenzeit

e einstellbare Uberwachungs
e einstellbare Pumpennachla
e Pumpenlaufzeitbegrenzung
e Druckaufbaulberwachung

zeit
ufzeit

e Fillstandsiiberwachung (Offner)

e Flllstandsvorwarnung
e Pausenzeitverlangerung

Die eingestellten und einstellbaren Parameter zeigt die Tabelle.

Einstellbare und voreingestellte Parameter (E/XZT2A07)

Bezeichnung Kurzzeichen Voreinstellung Einheit Einstellbereich Einheit
Betriebsart BA B B (Impulsgeber)
D (Impulszahler)
Pausenzeit TP 10 Sekunden 01 E 00 - 99 E 04 (BA: B) Sekunden
01 E 00 - 99 E 04 (BA: D) Impulse
Uberwachungszeit TU 60 Sekunden 01 E0O0 - 99 E 04 Sekunden
Nachlaufzeit N 15 Sekunden 01 E 00 - 25 E 0O Sekunden
Anschlussschema E/XZT2A07
* T T ‘ L1/N = Betriebsspannung
B1/B2 = Briickenklemmen fiir Betriebsspannungsbereich
@ ; \ (Darstellung: 200...240 V)
W5 DS MKPV Ws_v DK WS = Flllstandsschalter (Darstellung: Behalter gefiillt)
WS_V = Flllstandsschalter (Fillstandsvorwarnung)
(Darstellung: Behalter gefiillt)
DS = Druckschalter (Druckaufbauliberwachung)
| ] MKPV = Maschinenkontakt/Pausenzeitverlangerung
T DK = Drucktaster
| SfA ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | | | ‘ 1. Zwischenschmierung
L d2 J + o+ = Bk o+ = s 2. Stérung loschen
+ = +24V DC-Ausgang
EXZT2A07 200...240V AC - = 0V DC-Ausgang
L B: B C d
[ 1 77T ,|\l 1 3 r%'| .—U:}q d1 = Nutzkontakt fiir Schmiermittelférderpumpe (SMFP)
| ‘ SMFP | FSVW d2 = Wechslerkontakt, Kommandostrecke
! | ! | Ruhekontakt: Stérungsanzeige (StA)
Arbeitskontakt: Betrieb OK
) d3 = Nutzkontakt fiir Anzeige Flillstandsvorwarnung (FSWV)
SL1 = Signalleuchte fir ,PUMPE EIN*
11— K ..
N L] SL2 = Signalleuchte fur ,STORUNG"
PE_j@ SL1 SLZQE SL3 SL2 = Signalleuchte fiir ,GERINGER FULLSTAND"

K = Pumpenmotorschitz
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1GZ36-20, 16236-20-56

Betriebsarten

Die Steuergerate 1GZ36-20 und 1GZ36-20-56 konnen als Impulsgeber
(Betriebsart B) oder Impulszahler (Betriebsart D) eingesetzt werden.

Funktionsumfang

Die Gerate 1GZ36-20 und 1GZ36-20-56 verfligen Uber die folgenden
Funktionen:

o einstellbare Pausenzeit

e einstellbare Uberwachungszeit

e einstellbare Pumpennachlaufzeit

e Pumpenlaufzeitbegrenzung

e Druckaufbaulberwachung

o Flllstandsiiberwachung (bei IGZ36-20: SchlieRer)

e Fillstandsiiberwachung (bei 16GZ36-20-56: Offner)

Die eingestellten und einstellbaren Parameter zeigt die Tabelle.

Einstellbare und voreingestellte Parameter (IGZ36-20 and 1GZ36-20-56)

Bezeichnung Kurzzeichen Voreinstellung Einheit Einstellbereich
Betriebsart BA B B (Impulsgeber)
D (Impulszahler)
Pausenzeit TP 10 Minuten 01 E 00 - 99 E 04 (BA: B)
01 E 00 - 99 E 04 (BA: D)
Uberwachungszeit TU 60 Sekunden 01EO00-10E01
Nachlaufzeit TN 15 Sekunden 01 EQ0-30EO0O0
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Einheit

Minuten
Impulse

Sekunden

Sekunden
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1GZ36-20

Anschlussschema 16GZ36-20

T T T * L1/N = Betriebsspannung
B1/B2 = Briickenklemmen fir Betriebsspannungsbereich
@ S\ (Darstellung: 200...240 V)
WS D> MK Ds2 DK WS = Fillstandsschalter (Darstellung: Behalter gefilllt)
DS = Druckschalter (Druckaufbautiberwachung)
DS2 = Druckschalter (Druckabbautiberwachung)
(Darstellung: Druck aufgebaut)
| MK = Maschinenkontakt
T DK = Drucktaster
| StA ’ | ‘ ‘ ’ | ‘ ‘ ’ ‘ 1. Zwischenschmierung
Lasd & b4 2 5 hos - & 2. Storung l6schen
1GZ36-20 200...240V AC + = +24V DC-Ausgang
L _ BB _N_ C & & - = 0V DC-Ausgang
L o 1 v v T rl/w —
| ‘ ‘ | I | | ‘SMFP ‘ ‘ dl = Nutzkontakt fir Schmiermittelférderpumpe (SMFP)
! d2 = Wechslerkontakt, Kommandostrecke
Ruhekontakt: Storungsanzeige (StA)
1 Arbeitskontakt: Betrieb OK
11— K
N [g_l oL2 SL1 = Signalleuchte fur ,PUMPE EIN"
PE —i@ SL2 = Signalleuchte fiir ,STORUNG"
= K = Pumpenmotorschiitz
Impulsdiagramm 1GZ36-20 (Zeitachse nicht maRstablich)
Normaler Ablauf
| [ | |
Pumpenmotor, Relais d1 I 1 I I
Kommandostrecke, Relais d2 —|—| I | I
Druckschalter (SchlieRer) DS1 | |
Druckschalter (Offner) DS2
Fiillstandsschalter (Offner) WS
Drucktaster DK <TU TN TP | <TU [TN| <TP | <TU [TN|TP
Ablauf bei Storung, fehlender Druckaufbau
Pumpenmotor, Relais d1
Kommandostrecke, Relais d2 ‘
Druckschalter (SchlieRer) DS1
Druckschalter (Offner) DS2
Filllstandsschalter (Offner) WS |
Drucktaster DK
U T <tu |TN|TP
Ablauf bei Storung, Fiillstand
Pumpenmotor, Relais d1 i 1 i
Kommandostrecke, Relais d2 —T
Druckschalter (SchlieRer) DS1
Druckschalter (Offner) DS2 l )
Fullstandsschalter (Offner) WS TU = Uberwachungszeit )
Druck DK 1 ] TN = Pumpennachlaufzeit
rucktaster U TF qu || TP | <Tu e TP = Pausenzeit

TF = Funktionsablauf angehalten
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Steuergerate fiir Einleitungsanlagen

1GZ36-20-56

Anschlussschema 1GZ36-20-S6

L1/N = Betriebsspannung
T T T B1/B2 = Briickenklemmen fiir Betriebsspannungsbereich

@ SN\ (Darstellung: 200...240 V)

W5 DS MK Ds2 DK WS = Flllstandsschalter (Darstellung: Behalter gefiillt)

DS = Druckschalter (Druckaufbauliberwachung)
DS2 = Druckschalter (Druckabbautiberwachung)

MK = Maschinenkontakt
. DK = Drucktaster
| S}A ’ | ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ’ ‘ 1. Zwischenschmierung
S 2. Stérung l6schen
IGZ36-20 200...240V AC + = +24V DC-Ausgang
L _ BB N _ C d d - = 0VDC-Ausgang
Lo 1 v v L T rl/w "
| ‘ ’ | ‘ | | ‘ ‘ SMFP ’ d1l = Nutzkontakt fir Schmiermittelférderpumpe (SMFP)
! d2 = Wechslerkontakt, Kommandostrecke
Ruhekontakt: Storungsanzeige (StA)
Arbeitskontakt: Betrieb OK
1 - K
N I:Ell SL1 = Signalleuchte fir ,PUMPE EIN®
PE5@ L SLZQE SL2 = Signalleuchte fiir ,STORUNG"
= K = Pumpenmotorschltz

Impulsdiagramm 16GZ36-20-56 (Zeitachse nicht maRstablich)

Normaler Ablauf
Pumpenmotor, Relais d1 ] [ ] ]

Kommandostrecke, Relais d2
Druckschalter (SchlieRer) DS1 | |
Druckschalter (Offner) DS2 [ [
Fillstandsschalter (Offner) WS
Drucktaster DK il

<TU [TN TP <TU |TN| <TP [ <TU [TN|TP

Ablauf bei Stérung, fehlender Druckaufbau

Pumpenmotor, Relais d1
Kommandostrecke, Relais d2
S
Druckschalter (SchlieRer) DS1
Druckschalter (Offner) DS2 I .
Fillstandsschalter (Offner) WS
Drucktaster DK il
U i3 <t |TN|TP

Ablauf bei Storung, Fiillstand

Pumpenmotor, Relais d1 l l l
Kommandostrecke, Relais d2
Druckschalter (SchlieRer) DS1 _I_| !
Druckschalter (Offner) DS2 . [ .
Filllstandsschalter (Offner) WS l TU = Uberwachungszeit
Orucktaster DK~ e T pumpennachaufiet

TF = Funktionsablauf angehalten
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Steuergerate fiir Einleitungsanlagen

1GZ38-30, 16238-30-51

Betriebsarten

Die Steuergerate 1GZ38-30 und 1GZ38-30-51 konnen als Impuls-
geber (Betriebsart B) oder Impulszahler (Betriebsart D) eingesetzt
werden.

Funktionsumfang

Die Gerate 1GZ38-30 und 1GZ38-30-51 verflgen Uber die folgenden
Funktionen:

o einstellbare Pausenzeit

e Pumpenlaufzeitbegrenzung

e Druckaufbaulberwachung

Fillstandsiiberwachung (bei 16238-30: Offner)
Flllstandstberwachung (bei 1GZ38-30-51: SchlieRer)

Die eingestellten und einstellbaren Parameter zeigt die Tabelle.

Einstellbare und voreingestellte Parameter (1GZ38-30 und 1GZ38-30-51)

Bezeichnung Kurzzeichen Voreinstellung Einheit Einstellbereich
Betriebsart BA B B (Impulsgeber)
D (Impulszahler)
Pausenzeit TP 10 Minuten 01 E 00 - 99 E 04 (BA: B)
01 E 00 - 99 E 04 (BA: D)
Uberwachungszeit TU 60 Sekunden nicht einstellbar
Nachlaufzeit N 15 Sekunden nicht einstellbar

10

Einheit

Minuten
Impulse

Sekunden
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Steuergerate fiir Einleitungsanlagen

1GZ38-30

Anschlussschema 1GZ38-30

S DS MK DK
I—clzkJ + b+ = B+ = s
16GZ38-30 200...240VAC
N A A B -
ERRERRRERET
L .
L K]

L1/N
B1/B2

WS
DS
MK

DK

dl
d2
d3

SL1
SL2

Betriebsspannung
Brickenklemmen fir Betriebsspannungsbereich
(Darstellung: 200...240 V)

Flllstandsschalter (Darstellung: Behalter gefiillt)
Druckschalter (Druckaufbautiberwachung)
Maschinenkontakt

Drucktaster
1. Zwischenschmierung
2. Storung loschen

+24 V DC-Ausgang
0V DC-Ausgang

Nutzkontakt fiir Schmiermittelforderpumpe (SMFP)
Wechslerkontakt, Kommandostrecke

Ruhekontakt: Storungsanzeige (StA)
Arbeitskontakt: Betrieb OK

Nutzkontakt fiir Stérungsmeldeleuchte (StML)

Signalleuchte fir ,,PUI\_/IPE EIN®
Signalleuchte fir ,STORUNG"
Pumpenmotorschiitz

Impulsdiagramm 16GZ38-30 (Zeitachse nicht maBstablich)

Pumpenmotor, Relais d1
Kommandostrecke, Relais d2
Druckschalter (SchlieRer) DS1
Flillstandsschalter (SchlieBer) WS
Drucktaster DK

Pumpenmotor, Relais d1
Kommandostrecke, Relais d2
Druckschalter (SchlieRer) DS1
Flillstandsschalter (SchlieRer) WS
Drucktaster DK

Pumpenmotor, Relais d1
Kommandostrecke, Relais d2
Druckschalter (SchlieRer) DS1
Flillstandsschalter (SchlieRer) WS
Drucktaster DK

Normaler Ablauf

<TU |TN P

<TU

N

<TP

<TU |TN

™

Ablauf bei Stérung, fehlender Druckaufbau

TU = Uberwachungszeit
TN = Pumpennachlaufzeit

H
TU TF <TU [TN| TP

Ablauf bei Storung, Fiillstand
I I
I 1
T

I
0 A

<TU F <u |TN| TP <U TN

P TP = Pausenzeit

TF = Funktionsablauf angehalten

1-1700-4-DE
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Steuergerate fiir Einleitungsanlagen

1GZ38-30-51

Anschlussschema 16Z38-30-5S1

I

L1/N = Betriebsspannung
B1/B2 = Briickenklemmen fiir Betriebsspannungsbereich
(Darstellung: 200...240 V)

—e

WS DS MK DK WS = Flillstandsschalter (Darstellung: Behalter gefiillt)
DS = Druckschalter (Druckaufbautiberwachung)
MK = Maschinenkontakt
DK = Drucktaster
1. Zwischenschmierung
| I | | ‘ ‘ ’ | | ‘ ‘ ’ 2. Storung loschen
L dz‘\J + h oo+ = B+ = + = +24V DC-Ausgang
16Z38-30-51  200...240V AC - = 0VDC-Ausgang
[ Lll 1 B|1 BIZ r ’T‘ 1 CI 'd; :_13/ d1 = Nutzkontakt fir Schmiermittelforderpumpe (SMFP)
T — d2 = Wechslerkontakt, Kommandostrecke
| ’ | | ‘ ‘ I | | SMFP ‘ Str\l/“‘ Ruhekontakt: Storungsanzeige (StA)
| ] Arbeitskontakt: Betrieb OK
< d3 = Nutzkontakt fir Storungsmeldeleuchte (StML)
hl K[ ] SL1 = Signalleuchte fiir ,PUMPE EIN"
SL2 = Signalleuchte fir ,STORUNG"
Sl
PE_ji@ ok K = Pumpenmotorschitz
Impulsdiagramm 1GZ38-30-51 (Zeitachse nicht maRstablich)
Normaler Ablauf
Pumpenmotor, Relais d1 ! ! l ! !
Kommandostrecke, Relais d2 | |
Druckschalter (SchlieRer) DS1 |
Flllstandsschalter (SchlieRer) WS
Drucktaster DK il
< [Nt U [N <P | <Tu [IN] TP

Ablauf bei Stérung, Zyklenschalter

: —
Pumpenmotor, Relais d1
Kommandostrecke, Relais d2

Druckschalter (SchlieRer) DS1
Flllstandsschalter (SchlieRer) WS

Drucktaster DK 1
U F qu || TP
Ablauf bei Storung, Fiillstand
| [ |
Pumpenmotor, Relais d1 [ I I
Kommandostrecke, Relais d2 —|—| —L
Druckschalter (SchlieRer) DS1 ]
Flllstandsschalter (SchlieRer) WS ml TU = Uberwachungszeit
Drucktaster DK <TU TF au (| e U TN TP TN = Pumpennachlaufzeit
TP = Pausenzeit

TF = Funktionsablauf angehalten
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Steuergerate fiir Einleitungsanlagen

|GZ51-20-S3

Betriebsarten

Das Gerat 1GZ51-20-S3 verfligt Uber einen zuschaltbaren Netzaus-
fallspeicher (EEPROM).
Daraus ergeben sich die folgenden Betriebsarten:

A Impulsgeber mit EEPROM
B Impulsgeber ohne EEPROM
C Impulszahler mit EEPROM
D Impulszahler ohne EEPROM

Funktionsumfang

Das Gerat 16Z51-20-S3 verflgt Uber die folgenden Funktionen:
e einstellbare Pausenzeit

o einstellbare Pumpennachlaufzeit

e einstellbare Uberwachungszeit

e Pumpenlaufzeitbegrenzung

e Druckaufbautiberwachung

e Druckabbaulberwachung

e Flllstandsiiberwachung (SchlieRer)

e Pausenzeitverlangerung

e zuschaltbarer Netzausfallspeicher

Die eingestellten und einstellbaren Parameter zeigt die Tabelle.

Einstellbare und voreingestellte Parameter (IGZ51-20-S3)

Bezeichnung Kurzzeichen Voreinstellung Einheit
Betriebsart BA A

Pausenzeit TP 60 Sekunden
Uberwachungszeit TU 10 Minuten
Nachlaufzeit N 15 Sekunden

1-1700-4-DE

Betrieb mit Netzausfallspeicher

Der Netzausfallspeicher speichert bei einem Stromausfall Werte fiir
die restliche Pausenzeit oder eine eventuelle Storungsmeldung.

So kann das Gerat den Steuerungsprozess an der Stelle fortfihren,
an der es unterbrochen wurde, sobald die Betriebsspannung wieder
anliegt.

Bei einer Unterbrechung wahrend der Uberwachungszeit oder der
Pumpennachlaufzeit setzt das Gerat den Steuerungsprozess mit einer
Pause fort. Eine vorliegende Storungsmeldung wird durch das Unter-
brechen der Betriebsspannung nicht geloscht.

Einstellbereich Einheit

A (Impulsgeber mit EEPROM)

B (Impulsgeber ohne EEPROM)

C (Impulszahler mit EEPROM)

D (Impulszahler ohne EEPROM)

01 EO00-10E01 Sekunden

01 E 00 - 99 E 04 (BA: A, B) Minuten
01 E00-99 EO04 (BA:C,D)  Impulse

01 EOQ0-99EO03 Sekunden

13



Steuergerate fiir Einleitungsanlagen

1GZ51-20-S3

Anschlussschema 16Z51-20-S3

Pumpenmotor, Relais d1
Kommandostrecke, Relais d2
Druckschalter (SchlieRer) DS1
Druckschalter (Offner) DS2
Flllstandsschalter (SchlieRer) WS
Drucktaster DK

Pumpenmotor, Relais d1
Kommandostrecke, Relais d2
Druckschalter (SchlieRer) DS1
Druckschalter (Offner) DS2
Flllstandsschalter (SchlieRer) WS
Drucktaster DK

Ablauf bei Storung, Zyklenschalter

1]

I

—1

TU TF

<TU |TN| TP

Ablauf bei Storung, Fiillstand

<TU TF <TU |TN] TP

<TU |TN|TP

T T T L1/N = Betriebsspannung
B1/B2 = Briickenklemmen fiir Betriebsspannungsbereich
PN o\ (Darstellung: 200...240 V)
WS DS MKPV DS2 DK WS = Fiillstandsschalter (Darstellung: Behilter gefiillt)
DS = Druckschalter (Druckaufbautiberwachung)
DS2 = Druckschalter (Druckabbautiberwachung)
MKPV = Maschinenkontakt/Pausenzeitverlangerung
T | DK = Drucktaster
’ StIA ‘ ’ ’ ’ ‘ ‘ ’ ’ ’ ‘ 1. Zwischenschmierung
L™ & b bos = b - s 2. Stdrung loschen
16Z51-20-S3  200...240 VAC + = +24V DC-Ausgang
- = 0V DC-Ausgang
L B:1 B N C d d
[ L1 7 i Tl e e
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ISMlFP ‘ ‘ dl = Nutzkontakt fir Schmiermittelforderpumpe (SMFP)
L d2 = Wechslerkontakt, Kommandostrecke
Ruhekontakt: Stérungsanzeige (StA)
b Arbeitskontakt: Betrieb OK
- kKL SL1 = Signalleuchte fiir ,PUMPE EIN"
PE _T@ SL1 5'-2(% SL2 = Signalleuchte fiir ,STORUNG"
= K = Pumpenmotorschitz
Impulsdiagramm 16GZ51-20-5S3 (Zeitachse nicht maRstablich)
Normaler Ablauf
Pumpenmotor, Relais d1 | [ I [ I
Kommandostrecke, Relais d2 : : : : :
Druckschalter (SchlieRer) DS1 | : I | :
. I i
Druckschalter (Offner) DS2 [ [
Flllstandsschalter (SchlieRer) WS
Drucktaster DK i
<u [TN] TP | <tu |TN| <TP | <TU [TN|TP

TU = Uberwachungszeit

TN = Pumpennachlaufzeit

TP = Pausenzeit

TF = Funktionsablauf angehalten
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Steuergerate fiir Einleitungsanlagen
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Technische Daten Version +471 / +472

Nenneingangsspannung Un Ausgangsspannung fur Eingange
Version +471 . . . . . ... ... 100...120 V AC oder 200...240 V AC und externe Verbraucher . . . . . . . .. 24V DC +10% / -15%
Version +472 . . . . . .. .. .. 20...24 V DC oder AC
Ausgangsnennstrom (Ausgange ,+°) . . . 110 mA
Bemessungswert der Eingangsspannung davon flr externe Verbraucher . . . . . . max. 60 mA
Version +471 . . . . . .. . ... 0,85 Un bis 1,1 Un
(85..132V / 170...264 V) MK-Eingang max. Eingangsfrequenz . . .30 Hz
Version +472 . . . . . .. . ... 0,85 Un bis 1,1 Un (17...26,4) Tastverhaltnis. . . . . . . . . ... ... 11
Nennfrequenz Leiteranschluss (flexibel)
Version +471 . . . . . .. . ... 50...60 Hz mit Aderendhiilsen . . . . . ... ... max. 2,5 mm? oder 2x 0,75 mm?
Version +472 . . . . . .. . ... DC oder 50...60 Hz mit Twin-Aderendhdtilsen . . . . . . .. max. 2x 1,5 mm?
Bemessungswert der Frequenz Abisolierlange. . . . . . . ... ... .. 8 mm
Version +471 . . . . . .. . ... 49...61 Hz Schutzart (Version E . . . . . . ... .. IP 30, Klemmen IP 20
Version +472 . . . . . . ... .. DC oder 49...61 Hz Schutzklasse (Version E) . . . .. . ... Il
Bemessungs-Isolationsspannung . . . . . 250V AC
Ruckfallwert vonUn . . . . . . .. max. 10% Verschmutzungsgrad . . . . . . . . ... 2
Wiederbereitschaftszeit . . . . . . . 1s Betriebstemperatur. . . . ... ... L. 0 his +60 °C
Lagertemperatur . . . . ... ... ... —25 bis +70 °C
Restwelligkeit der Eingangsspannung Abmessungen BxHxT (Version E) . . . . . ca. 70 mm x 75 mm x 110 mm
Version +471 . . . . . ... ... entfallt
Version +472 . . . . ... .. .. DC: max. 5% Spannungsfestigkeit nach EN 61131-2 und EN 50178
Spannungsversorgung/Relaiskontakte . . 1780V
max. Absicherung. . . . . ... .. 6,3A Spannungsversorgung/Elektronik . . . .2830V
max. Schaltstrom. . . . .. .. .. 5AAC Relaiskontakte/Elektronik . . . . . . . . 2830V
max. Relais-Schaltspannung . . . . 250 V AC
Uberspannungskategorie EMV
nach DINVDE 0110 . . . .. . .. I Storfestigkeit . . . . . . ... ... .. EN 61000-6-2
Nennspannung der Eingange. . . . 24V DC Storaussendung. . . . . . .. ... .. EN 500081-1
Eingangswiderstand. . . . . . . .. 2,4 KQ +10%
Eingangspegel Low . . . . . . . .. OV..+4V Schwingfestigkeit nach EN 60068-2-6 . .10-57 Hz; 0,075 mm
Eingangspegel High. . . . . .. .. +10 V..+26,4 V (Amplitude)
Schockfestigkeit nach EN 600068-2-27 .15 g; 11 ms (Halbsinus)
Gleichzeitigkeitsfaktor
fir die Eingange . . . . ... ... max. 0,8

1-1700-4-DE 15



Bestell-Nummer: 1-1700-4-DE
Anderungen vorbehalten! (07/2009)

Wichtige Information zum Produktgebrauch

Alle Produkte von SKF durfen nur bestimmungsgemag, wie in diesem
Prospekt und den Betriebsanleitungen beschrieben, verwendet werden.
Werden zu den Produkten Betriebsanleitungen geliefert, sind diese zu

lesen und zu befolgen.

Nicht alle Schmierstoffe sind mit Zentralschmieranlagen forderbar!

Auf Wunsch Uberpruft SKF den vom Anwender ausgewahlten Schmierstoff
auf die Forderbarkeit in Zentralschmieranlagen. Von SKF hergestellte Schmier-
systeme oder deren Komponenten sind nicht zugelassen fiir den Einsatz in
Verbindung mit Gasen, verflissigten Gasen, unter Druck gelosten Gasen,
Dampfen und denjenigen Flissigkeiten, deren Dampfdruck bei der zulassigen
maximalen Temperatur um mehr als 0,5 bar tber dem normalen Atmospha-
rendruck (1013 mbar) liegt.

Insbesondere weisen wir darauf hin, dass gefahrliche Stoffe jeglicher Art,

vor allem die Stoffe die gemaR der EG RL 67/548/EWG Artikel 2, Absatz 2
als gefahrlich eingestuft wurden, nur nach Ricksprache und schriftlicher
Genehmigung durch SKF in SKF Zentralschmieranlagen und Komponenten
eingeflllt und mit ihnen gefordert und/oder verteilt werden dirfen.

SKF Lubrication Systems Germany AG

Motzener StraRe 35/37 - 12277 Berlin - Deutschland
PF 970444 - 12704 Berlin - Deutschland

Tel. +49 (0)30 72002-0 - Fax +49 (0)30 72002-111
www.skf.com/schmierung

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

© SKF Gruppe 2009

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen
Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit
groBter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin Uberprift. Trotzdem kann keine
Haftung fur Verluste oder Schaden irgendwelcher Art ibernommen werden,
die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen
Informationen ergeben.

(" Dieser Prospekt wurde lhnen iiberreicht durch:




